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66 GX-B1350/21-7-25002 2025.3.14 所检项目合格。

67 GX-B1495/20-7-25169～25191 2025/3/18
本次共检高压防爆开关23
台，23台高压防爆开关所

检项目合格。

68 GX-B1352/21-7-25006～25025 2025.3.18 所检项目合格。



69 GX-B1352/21-7-255008～255027 2025.3.18 所检项目合格。

70 GX-B1359/21-7-25003～25005 2025.3.18 所检项目合格。

71 GX-B1314/21-7-25005～25007 2025.3.19
  本次共检验干式电抗器
3台，3台干式电抗器所检

项目合格。

72 GX-B1336/22-7-25001～25004 2025.3.19
本次共检母线4条，4条母

线所检项目合格。



73 GX-B1321/20-7-25067～25078 2025.3.19
本次共检电力电缆12条，
12条电力电缆所检项目合

格。

74 GX-B1321/20-7-25079～25080 2025.3.19
本次共检电力电缆2条，2
条电力电缆所检项目合格

。

75 GX-B1312/20-7-25051-25055 2025.3.19
本次共检电力变压器

5台，5台电力变压器检项
目合格。

76 GX-B1321/20-7-25118～25122 2025/3/19
本次共检电力电缆5条，5
条电力电缆所检项目合格

。



77 GX-B1321/20-7-25085～25094 2025/3/19
本次共检电力电缆10条，
10条电力电缆所检项目合

格。

78 GX-B1321/20-7-25095～25100 2025/3/19
本次共检电力电缆6条，6
条电力电缆所检项目合格

。

79 GX-B1321/20-7-25101～25111 2025/3/19
本次共检电力电缆11条，
11条电力电缆所检项目合

格。



80 GX-B1495/20-7-25244～25256 2025/3/19
本次共检高压开关设备13
台，13台高压开关设备所

检项目合格。

81 GX-B1495/20-7-25257～25269 2025/3/19
本次共检高压开关设备13
台，13台高压开关设备所

检项目合格。

82 GX-B1495/20-7-25282～25295 2025/3/19
本次共检高压防爆开关14
台，14台高压防爆开关所

检项目合格。



83 GX-B1495/20-7-25296～25300 2025/3/19
本次共检高压开关设备5
台，5台高压开关设备所

检项目合格。


