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8 GX-B1322/21-3-25098～25100 2025年4月10日

 本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆所检

项目合格。

9 GX-B1328/20-3-25047 2025年4月7日
本次共检绝缘手套2只，
2只绝缘手套合格。

10 GX-B1328/20-3-25048 2025年4月7日
本次共检绝缘靴2只，2

只绝缘靴合格。



11 GX-B1328/20-3-25049 2025年4月7日 合格。

12 GX-B1328/20-3-25050 2025年4月7日 合格。

13 GX-B1328/20-3-25051 2025年4月7日 合格。



14 GX-B1313/21-3-25059～25061 2025年4月10日

本次共检电力变压器
3台，3台电力变压器所

检项目合格。

15 GX-B1625/24-3-25001 2025/4/11 所检项目合格。

16 GX-B1321/20-3-25440～25452 2025年4月14日
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆所检项目合

格。



17 GX-B1321/20-3-25401～25412 2025年4月14日
本次共检电力电缆12条，
12条电力电缆所检项目合

格。

18 GX-B1321/20-3-25413～25425 2025年4月14日
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆所检项目合

格。

19 GX-B1321/20-3-25426～25432 2025年4月14日
本次共检电力电缆7条，7
条电力电缆所检项目合格

。



20 GX-B1321/20-3-25433～25439 2025年4月14日
本次共检电力电缆7条， 7
条电力电缆所检项目合格

。

21 GX-B1323/21-3-25101～25105 2025年4月11日 所检项目合格。


